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	Срок реализации производственной программы 
с 01.01.2014г. по 31.12.2014г.   

	
	
	
	
	
	

	1. Паспорт производственной программы

	Наименование регулируемой организации (ИНН), в отношении которой разрабатывается производственная программа
	ООО «Курагинский Энергосервис» ИНН 2423013484

	Местонахождение регулируемой организации
	662911, Красноярский край, Курагинский р-он, пгт.Курагино, ул.Заводская, 100а

	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
	Региональная энергетическая комиссия Красноярского края

	Местонахождение уполномоченного органа
	660133, г. Красноярск,  ул. С. Лазо,                     
 д. 12 «а»

	6. Отчет об исполнении производственной программы 

	 6.1. Фактический  объем подачи воды, объем принимаемых сточных вод

	Наименование услуги
	I   
квартал, тыс. м3
	II квартал, тыс. м3
	III 
квартал, тыс. м3
	IV квартал, тыс. м3
	Всего, 
тыс. м3

	Питьевое водоснабжение
	7,683
	7,779
	8,389
	7,265
	31,116

	Кочергинский с/с
	3,065
	3,065
	3,065
	3,065
	12,260

	Можарский с/с, Шалоболинский с/с
	4,876
	4,878
	4,878
	4,878
	19,510

	Марининский с/с
	11,770
	11,770
	11,770
	0
	35,311

	Водоотведение
	
	
	
	
	

	Кочергинский с/с
	4,744
	4,744
	4,745
	4,744
	18,977

	6.2. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

	

	Наименование мероприятий
	Источники финансирования, тыс. руб.
	Всего сумма, 
тыс. руб.

	
	Себестоимость
	Другие источники
	

	
	
	Прибыль
	Амортизация
	Прочие
	

	Питьевое водоснабжение

	1.
	0
	0
	0
	0
	0

	Водоотведение

	1.
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого:
	0
	0
	0
	0
	0

	6.3. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды,  качества очистки сточных вод

	Наименование мероприятий
	Источники финансирования, тыс. руб.
	Всего сумма, 
тыс. руб.

	
	Себестоимость
	Другие источники
	

	
	
	Прибыль
	Амортизация
	Прочие
	

	Питьевое водоснабжение

	1.
	0
	0
	0
	0
	0

	Водоотведение

	1.
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого:
	0
	0
	0
	0
	0

	6.4. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

	Наименование мероприятий
	Источники финансирования, тыс. руб.
	Всего сумма, 
тыс. руб.

	
	Себестоимость
	Другие источники
	

	
	
	Прибыль
	Амортизация
	Прочие
	

	Питьевое водоснабжение

	1.
	0
	0
	0
	0
	0

	Водоотведение

	1. 
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого:
	
	
	
	
	

	6.5. Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

	Наименование показателя
	Единица измерения
	Фактическая величина показателя

	Холодное  водоснабжение (Кочергинский с/с)

	Показатели качества питьевой воды 

	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения  в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды
	%
	0

	доля проб питьевой воды  в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды
	%
	0

	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения

	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений 
	ед/км
	0

	Показатели энергетической эффективности

	доля  потерь воды при транспортировке
	%
	5

	Удельный расход электроэнергии:

	потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВт⋅ч/м3
	0

	потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
	кВт⋅ч/м3
	0

	Холодное  водоснабжение (Можарский, Шалоболинский с/с)
	
	

	Показатели качества питьевой воды 
	
	

	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения  в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды
	%
	-

	доля проб питьевой воды  в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды
	%
	0

	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
	
	

	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений 
	ед/км
	0

	Показатели энергетической эффективности
	
	

	доля  потерь воды при транспортировке
	%
	1,616

	Удельный расход электроэнергии:
	
	

	потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВт⋅ч/м3
	0,45

	потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
	кВт⋅ч/м3
	-

	Холодное  водоснабжение (Марининский с/с)
	
	

	Показатели качества питьевой воды 
	
	

	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения  в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды
	%
	-

	доля проб питьевой воды  в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды
	%
	0

	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
	
	

	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений 
	ед/км
	0

	Показатели энергетической эффективности
	
	

	доля  потерь воды при транспортировке
	%
	4,99

	Удельный расход электроэнергии:
	
	

	потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВт⋅ч/м3
	1,00

	потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
	кВт⋅ч/м3
	-

	Водоотведение (Кочергинский с/с)

	Показатели качества очистки сточных вод

	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения 
	%
	0

	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
	%
	0

	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы  по  централизованной общесплавной (бытовой) системе водоотведения 
	%
	0

	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы  по централизованной ливневой системе водоотведения
	%
	0

	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год 
	ед./км
	0

	Показатели эффективности использования ресурсов

	Удельный расход электроэнергии:

	потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод 
	кВт⋅ч/м3
	1,473

	потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
	кВт⋅ч/м3
	1,473



	6.6. Объем финансовых потребностей за отчетный период

	Питьевое водоснабжение
	тыс. руб.
	

	Кочергинский с/с
	
	1068,9

	Можарский, Шалоболинский с/с
	
	1723,9

	Марининский с/с 
	
	3066,9

	Водоотведение Кочергинский с/с
	тыс. руб.
	2796,5

	Итого:
	тыс. руб.
	8656,2


